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ZMLUVA O USKUTO CNENI SERVISNYCH SLUZIEB ¢&. XXX
uzavreta pod l'a § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich zmien a dodatkov

1. Zmluvné strany

1.1. Objednavate I  Univerzitna nemocnica Martin
Kollarova 2
036 59 Martin

Zastlpenie: Doc. MUDr. Julian Hamzik,PhD. - riaditel

Zriadena: Ministerstvom Zdravotnictva Zriadovacou listinou Statnej prispevkovej organizécie ¢islo
zapisu 3724/1991-A/V-7 zo dia20.12.1991

ICO: 00365327

IC DPH: SK2020598019

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo uétu:

ZastUpenie vo veciach technickych: Ing. Vladimir Zajac

(dalej ako ,objednéavatel*)

a
1.2. Zhotovite I: GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevska 9
010 01 Zilina
ZastUpenie : Ing. Milo$ Gregor - konatel
ZastUpenie vo veciach technickych: Vladimir Hronsky
Vedena: v Obchodnom registri OS Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &.:15609/L
ICO : 36 424 676
IC DPH: SK2021898483
Bankové spoj.:  Tatra banka a.s.

Cislo Gétu :

(dalej ako ,zhotovitel*)

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran pri poskytovani sezénneho a
havarijného servisu na klimatizaénych, vzduchotechnickych, chladiacich a vykurovacich zariadeniach
uvedenych v prilohe ¢€.1, v rozsahu Specifikovanom v prilohe €.2 podla cennika pravidelného servisnych
prac priloha ¢.3.

2.2. Sezénnym servisom sa rozumie subor ¢innosti vykonavanych v pravidelnych ¢asovych intervaloch za
normalnej prevadzky zariadenia, za U¢elom zaistenia bezpec€nej prevadzky a znizenia pravdepodobnosti
poruchy zariadeni v rozsahu podla prilohy €.1.

2.3. Havarijnym servisom sa rozumie odstranenie poruchy zariadenia v pripade havarijného stavu. Za havarijny
stav sa povaZuje iny ako normalny prevadzkovy stav zariadenia, ktorého bezprostrednym nasledkom je
nebezpecenstvo vzniku materialnych Skdéd alebo ohrozenia osbb a zvierat.
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3. Miesto plnenia zmluvy

Adresa, kde su zariadenia umiestnené: UniverzithnA nemocnica Martin, Novy chirurgicky pavilén

Telefén:

E-mail:

Zodpovedny pracovnik: Mrozek Jozef

Servisny mechanik firmy GreMi KLIMA, s.r.0. sa bude hlasit v objekte: Elektrikarskej dielne u
zodpovedného pracovnika Mrozek Jozef ,¢.tel.:

4. Rozsah prac

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat predmet zmluvy podla bodu 2. v nasledovnom rozsahu:

4.1.1. Sezonny servis 2 x za rok, a to na jar a jesen

4.1.2. Havarijny servis po dohode so zhotovitelom na uvedenych telefénnych cislach bezodkladne.
Ostatné ukony nespadajuce pod rozsah prac zmluvy podla prilohy €. 1. bude zhotovitel uskuto¢rovat len
po vzajomnej pisomnej dohode medzi zmluvnymi stranami o rozsahu prac, cene dodaného materialu a
realizaéného terminu.

Dodavku nahradnych dielov zaisti zhotovitel na zaklade Specifikacie odsuhlasenej objednavatefom.
Zodpovednost za nainStalované materialy a zariadenia prechadza na objednavatela dfom ich
zabudovania. O zabudovanych zariadeniach a materialoch bude vedeny podrobny zaznam na dennej baze
v montaznom denniku.

5. Terminy plnenia zmluvy

Sezonny servis podla bodu 2.2 sa bude vykonavat na zaklade pisomného vyzvania objednavatelom s
naslednym pisomnym spresnenim a potvrdenim terminu a hodiny nastupu na vykonanie sezénneho
servisu zhotovitelom v rozsahu podla prilohy €.2. tejto zmluvy. Toto pisomné potvrdenie a spresnenie
terminu a hodiny vykonania sezénneho servisu odoSle zhotovitel do 10 dni po doru€eni pisomného
vyzvania objednavatelom adresovaného zhotovitelovi.

Havarijny servis podla bodu 2.3 sa nahlasuje na telefénne cislo 0918 183 598 a néasledne pisomnou
formou na faxové ¢islo 041/500 20 21, alebo mailom hronsky@gremi.sk spolu s gremi@gremi.sk.

Terminy na nastup odstrafiovania havarie v zavislosti od ¢asu nahlasenia:

5.3.1. pracovny den: 7.30 - 16.00 hod do 24 hodin

5.3.2. v ostatny ¢as do 48 hodin

Cas na nastup sa odgitava od éasu uvedeného na faxovom doklade pisomnej poZiadavky zaslanej
dodavatelovi objednavatelom, ktory vSak mdze byt zaslany az po telefonickom nahlaseni na tel. €isla
podla bodu 2. v tomto ¢lanku.

6. Cena

Za sezoOnny servis podla bodu 2.2 na zariadeniach bod 2.1 je cena dohodnutd v prilohe €.3 Cennik
pravidelnych servisnych préac.

Za havarijny servis podla bodu 2.3 a tkony podla ostatné ukony podla bodu 4.2 poc€as pracovného ¢asu,
t.j. vpracovné dni 7,30 — 16,00 hod je cena dohodnutd ako sucin hodinovej sadzby vo vyske 20,-€
a skutoénym poctom odpracovanych hodin, potvrdenych zodpovednou osobou objednavatela v protokole
o vykonanych pracach.

Pri poziadavke objednavatela na vykon prac mimo pracovnej doby ( pracovné dni 7.30-16.00 hod.) plati
zvySena sadzba:

6.3.1. v dase od 22.00-6.00 hod. +25%
6.3.2. v sobotu av nedelu +50 %
6.3.3. pocas sviatku +50 %

k zéakladnej sadzbe az do ukonéenia prac na zaklade pisomného potvrdenia zodpovednou osobou
objednéavatela 20,-€ za kazdu zapocatu hodinu.

Cena za objednané a dodané nahradné diely a spotrebny material (filtre, poistky, oleje, natery a pod.), nie
je zohladnend v cene podla bodu 6.1. a bude fakturovana samostatne na zaklade obojstranne
odsuhlasenej cenovej ponuky.

6.4.1. Specifikacia prevzatych nahradnych dielov a materialu bude odsthlasena zodpovednou osobou
objednavatela v protokole o vykonanych pracach.

Servisna zmluva. XXX 2/5



6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

8.1.

GREMI(&9KLIMA

S.I.0.

Sacastou ceny bude i DPH v zmysle platného zakona o DPH v ¢ase uskuto€nenia zdanitelného plnenia,
o ktora sa dohodnuté ceny v bode 6. zvySia. Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu s DPH.

Za vykonané servisné prace vystavi dodavatel faktdru, ktora doruéi ju objednavatelovi spolu s potvrdenym
supisom vykonanych prac do 14 dni po ukonceni a prevzati servisnych prac.

6.6.1. Splatnost faktiry je 60 dni od dna jej doru¢enia objednavatelovi. Faktira sa povazuje za uhradenu
odpisanim dlznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech G¢tu dodavatela.

V pripade, Zze sa zamestnanci dodavatela dostavia k vykonu prac v rozsahu zmluvy podla prilohy ¢€.1. a
prislusné prace nebudd mdéct uskutoénit z dévodu prekazky zo strany objednavatela, bude objednavatelovi
vyuctovany prestoj oceneny su¢inom dohodnutej hodinovej zuctovacej sadzby vo vySke 18 € / hod.
a skutoénym poctom hodin prestoja.

7. Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel je povinny :

7.1.1. zariadenia prevadzkovat podla navodu a predpisu vyrobcu

7.1.2. vykonat vSetky ukony na zabranenie vzniku dalSich $kod suvisiacich s havéariou zariadeni.

7.1.3. umoznit parkovanie servisného vozidla po dobu uskuto¢fiovania sezénneho alebo havarijného
servisu v priestoroch objednavatela. Umoznit zamestnancom dodavatela, pripadne zastupcovi
vyrobcu zariadeni uvedenych v prilohe ¢€.1. pristup k zariadeniam tak, aby nevznikali prestoje. V
opac¢nom pripade budu prestoje fakturované podla bodu 6.7 tejto zmluvy.

7.1.4. zabezpecit prislusné bezpecnostné, protipoziarne a hygienické opatrenia a udrziavat ich
v prevadzky schopnom stave. O tychto opatreniach preukazatelne pouci vSetkych zamestnancov
dodavatela, ktory sa bud( na praci podielat. Dodavatel bude tieto opatrenia reSpektovat.

7.1.5. okamzite po zisteni Urazu zamestnanca dodavatela zabezpecit lekarsku pomoc a poda ihned
telefonickd spravu na adresu:

GreMi KLIMA, s.r.o., Bratislavska cesta 3691, tel. €.: 041/500 20 20 cez pracovnu dobu /7,30 — 16,00/,
alebo mobil: 0918 183 598 mimo pracovnu dobu.

7.1.6. v pripade pracovného Urazu zamestnanca dodavatela, ktory si vyziada praceneschopnost dlhSiu
ako jeden den okrem dna, kedy k Urazu doSlo, zabezpec€i objednavatel spisanie zaznamu o Uraze (
v sllade svyhl. & 124/2006 Zb. o evidencii aregistracii pracovnych Urazov) ato v Siestich
képiach a do dvoch dni doru¢i dodavatelovi.

7.1.7. udrZiavat v riadnom stave projektovl a technick( dokumentaciu zariadenia, ktorého servis alebo
oprava je predmetom tejto zmluvy a na poziadanie ju predlozit zamestnancom dodavatela.

7.1.8. bezodkladne oznamit dodavatelovi zmeny vSetkych Gdajov, obsiahnutych v tejto zmluve

7.1.9. pri preberani predmetu zmluvy za pritomnosti dodavatela prehliadnut, odskusat a Specifikovat
vady, o ¢om sa spiSe zapis. Zapis podpiSu povereni zamestnanci objednavatela a dodavatela.

Dodavatel sa zavazuje:

7.2.1. vykonat predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost,

7.2.2. predmet zmluvy uskutoénovat technolégiou predpisanou vyrobcom zariadenia,

7.2.3. pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat zavazné predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy,

7.2.4. riadit sa vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran,

7.2.5. oznamit objednéavatelovi potrebu nahrady opotrebovanych Casti z perspektivy blizkej moznej
poruchy,

7.2.6. odovzdat objednavatelovi demontované €asti zariadenia v pripade potreby ich vymeny za nové,

7.2.7. azodpovedé za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov,

7.2.8. dodrziavat pracovnu disciplinu svojich zamestnancov a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky.

7.2.9. Objednavatel nie je opravneny vykonavat akykolvek neodborny, alebo nedovoleny zasah do
zariadenia.

8. Zaruc€né podmienky

Dodavatel poskytuje na dodany material a na svoje vykony zaruku. Zaruéna doba zacne plynat driom
podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného predmetu zmluvy podla bodu 2. tejto
zmluvy a to v trvani:

8.1.1. na svoje vykony v lehote 24 mesiacov,

8.1.2. nadodany material v lehote 24 mesiacov.
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8.2. Zaruka podla bodu 8.1 sa nevztahuje na vady, ktoré boli spbésobené tretou osobou alebo nahodnou
udalostou nie vSak dodavatefom. Rovnako sa zaruka nevztahuje na vady, ku ktorym doslo v désledku
poruSenia povinnosti z bodu 7.2.9.

9. Sankcie

9.1. Ak bude objednavatel v omeSkani s platenim faktir, dodavatel ma pravo uplatnit a objednavatel ma
povinnost zaplatit irok z omeSkania v sulade s ust. nar. viady €. 21/2013 Z.z. za kazdy den omesSkania
a to na zaklade samostatnej faktdry.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nesplneni dohodnutého terminu diela objednavatel ma pravo uctovat
zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 20 % z ceny servisnych prac

9.3. V pripade, ze zhotovitel alebo objednavatel bude nateny odstdpit od zmluvy pre nesplnenie zavéazkov
druhej strany, suhlasia obe strany so vzajomnym uhradenim nakladov preukazatelne vzniknutych v tejto
suvislosti.

10. Zavere éné ustanovenia

10.1. Tato zmluva sa uzatvara na dobu jedného roku . Obidve strany m6zu zmluvny pomer ukon¢it vypovedou
s trojmesacnou vypovednou lehotou, ktord zagina prvym driom kalendarneho mesiaca, nasledujicim po
doruéeni vypovede a nasledného potvrdenia druhou stranou.

10.2. Zmena zmluvy je mozné len po vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami dodatkom, pricom
navrh dodatku mé6ze predlozit ktorakolvek so zmluvnych stran.

10.3. Téato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav SR.

10.4. Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda strana obdrzi po dvoch
rovnopisoch.

10.5. Vypovedou nezanika pravo druhej strany na ndhradu Skody.

10.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom precitali, Ze bola uzavreta po vzajomnom
rokovani, nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok.

10.7. Zhotovitel sa zavazuje , ze bez suhlasu objednavatela nepostlpi svoju pefazni pohladavku vzniknutd
z tejto zmluvy tretej strane. PostUpenie pohladavky zo strany dodavatela tretej strane bez suhlasu
objednavatela je neplatné.

10.8. Sucast tejto zmluvy tvori:

11. Priloha ¢. 1 Zoznam zariadeni pre servisny zasah

12. Priloha ¢. 2 Rozsah prac - sezénny servis

13. Priloha €. 3 Cennik sezénneho servisu

V Ziline, dha: V Ziline, dha:
za objednavatela za zhotovitela
Doc. MUDr. Julian Hamzik, PhD. Ing. Milo$ Gregor
riaditel konatel spolo¢nosti
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Priloha ¢.1: Zoznam zariadeni pre servisny zasah

o

1 Skrateny popis

ks

-

1 Zar.¢. 1.1 Klimatiza¢na jednotka, ploché, podstropné prevedenie GEA 1
2 Zar.¢.2.1 Klimatiza¢na jednotka stojatd GEA ks 1
3 Zar.¢. 3.1 Klimatiza¢na jednotka, ploché, podstropné prevedenie GEA ks 1
4 Zar.¢.4.1 Klimatiza¢na jednotka stojata GEA ks 1
5 Zar.¢.5.1 Klimatizacnd jednotka stojata GEA ks 2
6 Zar.¢. 6.1 Klimatizacna jednotka, ploché, podstropné prevedenie GEA ks 1
7 Zar.¢. 7.1 Klimatiza¢na jednotka, ploché, podstropné prevedenie GEA ks 1
8 Zar.¢. 8.1 Klimatiza¢na jednotka, ploché, podstropné prevedenie GEA ks 1
9 Zar.¢. 9.1 Klimatiza¢na jednotka, ploché, podstropné prevedenie GEA ks 1
10 |Zar.¢. 10.1 KlimatizaCna jednotka, ploché, podstropné prevedenie GEA | ks 1
11 Zar.¢. 11.1 Klimatiza¢na jednotka Top-Geko ks 10
12 Zar.¢.4.1A zvlihéovaé Condair CP3 Basic 80 kpl 1
13 Zar.¢.5.1A zvlihéovaé Condair CP3 Basic 40 kpl 2
14 Zar.¢. 12.1 Ventilator KE 50-25-4 kpl 2
15 Zar.6. 12.2 Ventilator KT 70-40-6 kpl 1
16 Zar.¢. 12.3 Ventilator KT 50-25-4 ks 1
17 Zar.¢. 12.4 Ventilator RS 70-40 L1 ks 1
18 |Zar.¢. 12.5 Ventilator K200 M ks 1
19 Zar.6. 12.6 Ventilator K160 M ks 1
20 | Cisté nastavce ks 51
21 Poziarne klapky ks 16
22 | Zdroj chladu kp! 1
23 | Oddeleny kondenzator kp! 1
24 Nadoba expanzna ks 1
25 | Akumulaéna nadoba ks 1
26 |Cerpadlo ks 2
27 Systém MaR kpl 1
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Ul<or)

Zvih¢ovad

3 mesiace

Vyprézdnenie parného valca a vycistenie
zberngj n&doby na mineralny sediment

6 mesiacov | Ventilator s priamym pohonom

Kontrola pripevnenia ventilatora a motora.
Odstranit’ znecistenie a koréziu.

Kontrola obezného kolesa - zvary aviditel'né
praskliny.

Skontrolovat’ 10Ziska ventilatorov. V pripade
Ze vydavaj 0 hluk nutné vymenit’.

Ventiléor s remefiovym pohonom

Kontrola pripevnenia ventilatora a motora.
Odstranit’ znecistenie a koréziu.

Skontrolovat” antivibra¢né zariadenie —
silenbloky.

Skontrolovat’ a vycistit’ kryt prevodu.

Skontrolovat’ napnutie a opotrebovanie
klinového remena. V pripade potreby napnut’
aebo vymenit.

Skontrolovat’ 10Ziska ventilatorov. V pripade
potreby vymenit'.

Sledovanie doporu¢enych intervalov mazania
loZisk podra ndvodu. Mazanie |0Zisk.
BezudrZboveé |oZiska vymenit’ po 20 000
prevadzkovych hodin

Filtracna komora

Vymennafiltratnej viozky g v pripade, Ze
nejavi znamky zanesenia. Podl'a normy VDI
6022

Klapky aZauzie

Vyluxovat’ klapky a ocistit’ ale nie premazat’.

QOdpojit servopohon od klapiek aruéne
odskuSat” bezproblémovy pohyb.

Kontrola servopohonu - ¢i dosahuje sprévne
medzné hodnoty

Tlmi¢ hluku

Kontrola znecistenia komory atlmiacich
kulis. V pripade potreby vycistit’ alebo
vymenit’

12 mesiacov | VonkajSie prevedenie

Kontrolatesnosti strechy VZT jednotky

Kontrola boé¢nych panelov akrycich li&. Ak
je potrebné pretesnit’

Kontrola z&kladového rdmu po stranke
stability a korézie.

Vycistenie nasavacich a vyfukovych mriezok
azaluzii.

Ventilator s remefiovym pohonom

Vymena klinového remena nutna.

Ohrievat vodny

Kontrolatesnosti vymenniku, pevnost’
atesnost’ pripojenia

Kontrolaavycistenie lamiel vymennika
tlakovym vzduchom alebo nizkotlakovou
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vodou.

Qdvzdusnenie celého vodného systému.

Chladi¢ vodny

Kontrolatesnosti vymenniku, pevnost’
atesnost’ pripojenia.

Kontrolaa vycistenie lamiel vymennika
tlakovym vzduchom alebo nizkotlakovou
vodou.

Prevencia proti zamrznutiu - kontrola
bezpetnostnych prvkov, resp. nemrznice)
Zmesi.

Qdvzdusnenie celého vodného systému.

Vycéistenie kondenza¢nej vane a odvodu

kondenzatu

Kontrola sifénov ( dopustenie kvapaliny
podrl'a potreby).

Vycigtit odlucovaé kvapiek s pouZitim
pripravku na odstraiovanie vodného kameia.

Vypustit’ chladiaci systém vZdy pred zimnou
sezonou ( ak nie je systém naplneny
nemrznlcou zmesou).

Chladi¢ - vyparnik

Kontrolatesnosti vymenniku, pevnost’
atesnost’ pripojenia.

Kontrolaavycistenie lamiel vymennika
tlakovym vzduchom alebo nizkotlakovou
vodou.

Vycistenie kondenza¢ng vane a odvodu
kondenzétu

Kontrola sifénov ( dopustenie kvapaliny
podr'a potreby).

Vycigtit odlucovac kvapiek s pouZitim
pripravku na odstranovanie vodného kameia.

Kontrola vetkych stc¢asti chladiaceho okruhu
na funkénost’.

Doskovy rekuperétor

Vycigtit' lamely rekuperatora nizkotlakovou
vodou, odstrénit’ tukové necistoty.

Vycistenie kondenza¢nej vane a odvodu
kondenzétu

Kontrola bypassove klapky - odpojit’
servopohon od klapiek a ru¢ne odskusat’
bezproblémovy pohyb.

Zvihcovad

Vymena parného valca

Demontéz a vycistenie parng vyvijang
nédoby valca.

Vycistenie vnutra komory jednotky.

Kontrola stavu dielov vnatornej jednotky.
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CHL zariadenia:
Interval Cast’ zariadenia Ukon K
6 mesiacov | VonkajSie kondenzétorové jednotky | Kontrola Urovne oleja kompresoru, prehriatia,
napdj acieho napétia, odporu opl&Stenia
a vSetkych elektrickych pripojeni.
Armatury a prisluSenstvo strojovne | Kontrola v3etkych odvzdusiovacich ventilov,
arozvodov chladenia armatur, teplomerov a manometrov podl'a
manuélov od vyrobcov jednotlivych
komponentov
12 mesiacov | VonkajSie kondenzétoroveé jednotky | Kontrolaa vycistenie lamiel vymennika

tlakovym vzduchom alebo nizkotlakovou
vodou.

Kalibrécia termostatu reguldtora
a bezpecnostnych prvkov.

Kontrola pevnost’ a tesnost’ pripojenia
rozvodov potrubia.

Kontrolaavycistenie lamiel vymennika
tlakovym vzduchom alebo nizkotlakovou
vodou.

Kontrola vSetkych stcasti chladiaceho okruhu
na funkénost’.

Vnutorné chladiace jednotky
fan-coil

Vymennafiltratnej vliozky g v pripade, Ze
nejavi znamky zanesenia. Podl'a normy VDI
6022

Kontrola pevnost’ a tesnost’ pripojenia
rozvodov potrubia.

Kontrola el ektrickych pripojeni

Kontrola stavu kontaktov dial’kového
ovladania.

Zdroj chladngj vody

Kontrola Urovne olgja kompresoru, prehriatia,
napdj acieho napétia, odporu opléstenia
a vSetkych elektrickych pripojeni.

Vizud na kontrola kontaktov rozvadzaca,
funkénost’ vypinagov ovlédacieho panelu.

Kontrola uzemnenia.

Kontrola pevnost’ atesnost’ pripojenia
rozvodov potrubia.

Kontrola pripevnenia ventilatora a motora.
QOdstréanit’ znecistenie a koréziu.

Kontrola obezného kolesa - zvary aviditel'né
praskliny.

Kontrola naplne chladiacej kvapaliny resp.
plynu, solenoidnych ventilov.

Kontrola vSetkych stc¢asti chladiaceho okruhu
na funkénost” sekundarneho g priméarneho
okruhu.

Kontrola olgja nakyslost’ a éistotu pripadna
vymena olgja kompresorov v pripade potreby.
Nutn& po 8 000 prevadzkovych hodinéach.
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(@)
I nterval
6 mesiacov

dbornéprehliadky arevizie:

GREMI(&9KLIMA

Cast’ zariadenia
V zduchotechnika a klimatizacia

S.I.0.

Ukon
Revizia a odborna prehliadka poZiarnych
klapiek

Chladenie

Kontrola zariadeni na tnik fluérovanych
plynov ( v stlade so zékonom 286/2009 Z.z.,
vyhlaSkou 314/2009 Z.z., Nariadenia
eurdpskeho parlamentu a rady 842/2006

v platnom zneni a nariadenim komisie ¢.
1516/2007 — pre klimatiza¢né zariadeniaaich
oznacovanie &itkom podl'a §2 ods.4 vyhlasky
314/2009 Z.z.*

MaR

Kontrola celkového zariadenia

Kontrola havarijnych stavov aich simulécia,
kontrola signalizécie poruchovych stavov

Kontrola snimatov teplét, tlaku, vihkosti atd’.,

Kontrola PID regulétorov, hysterziea
diferencii

Kontrola vstupnych anal 6govych
adigitanych signdlov a korekcia

anal 6govych hodnét v zavislosti na skuto¢ne
nameranych hodnotéach

Kontrola DDC stanice a zobrazenych hodnot

Kontrola parametrov regulacnych obvodov
MaR a SW pripadné Gpravy SW resp.
vizualizécie

Kontrola nastavenia uzZivatel’skych
parametrov a poZadovanych hodnot

K ontrola a odskuSani e funkénosti
komunikacnych liniek

OdskuSanie zariadenia v automatickom
rezime

Kalibrécia snimatov teploty, tlaku a vihkosti

12 mesiacov

Strojoviia chladenia

Odborna prehliadka kotolne celkova
( revizna sprava podra vyhlésky ¢.25/ 1984 )

QOdborna prehliadka tlakovych nédob
( revizna sprava podra vyhl&sky ¢.718 /2002 )
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KLIMA

S.r.0.

GREMI

PRILOHA ¢.3:Cennik servisnych prac.

Cenovd kalkulacia za:
1. Poskytovany servis:
1.1. Servis, na ktory sa vztahuje zaruka, je poskytovana zadarmo.

1.2. Cena za poskytovany mimo zaru€ny a pozaruény servis sa stanovi ako suéet tychto
poloziek:

hodinova sadzba servisného technika vo vyske 15,-EUR/hod
hodinova sadzba programatora vo vyske 25,-EUR/hod
hodinova sadzba programatora MaR vo vyske 30,-EUR/hod

hodinova sadzba cez vzdialeny pristup MaR vo vy$ke 25,-EUR/hod
cena za dodany montazny material alebo dodané nahradne diely stanovene v dobe
prevedeného servisného zasahu

2. Cena za prehliadky, skusky a revizie :

a) Cena za prehliadky, skusky a revizie vid tabulka 1
b) Cena za dodany montazny material alebo dodané nahradne diely, pri odstraneni pripadne
zistenych zavad, stanovena v dobe prevedeného servisného zasahu

Tabufka €. 1 — roéné, polro¢né, stvrtro¢né prehliadky a revizie:

Pol. Nazov zariad enia Roéne Pocet Jednot. cena Cena celkom
pocet Ks EU R/ks EUR
Vzd uchotechnika
1. |VZT jednotky 2 11 120,00 € 2 640,00 €
2. |Fancoily 1 10 25,00 € 250,00 €
3. |Zvlhc¢ovacie zariadenia 1 4 130,00 € 520,00 €
4. [Ventilatory potrubné 1 7 15,00 € 105,00 €
5. |Cisté nastavce 1 51 30,00 € 1530,00 €
Chladenie
8. |Strojovia chladenia 1 1 850,00 € 850,00 €
Revizie
6. |Revizia poziarnych klapiek 1 16 25,00 € 400,00 €
7. |Revizia chladiaceho zariadenia 2 1 200,00 € 400,00 €
MaR
8. |Servisna prehliadka 2 1 980,00 € 1960,00 €
Cena bez DPH celkom 8 655,00 €

CENA CELKOVA VRATANE DOPRAVY 8 655,00 EUR BEZ DPH
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