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DETAIL OSADENIA TS PS01     M1:250

5,7
2

2,7

11

3,2

1

0,
5

Krajnica
asf. cesty

PS 01 - Navrh. kiosková TS
typ EH6, 1x 100kVA,

pozemok pod TS plocha 30m2
Prepoj na exist. NN vedenie
2x NAYY-J 4x240 dl.2x35m,
Osadiť obmedzovače prepätia

SO 01 - VN rozvody
od TS PS01 po exist. TS 0013-015
3x NA2XS2Y 1x240mm2 + HDPE40
Dĺžka 800m

SO 01 - VN rozvody
od TS PS01 po exist. PB č.2
3x NA2XS2Y 1x240mm2 + HDPE40
Dĺžka 960m

Existujúce NN
vzdušné vedenie

DETAIL OSADENIA SS PS03     M1:250

0,
5

DETAIL OSADENIA TS PS04     M1:250

Exist. NN
káblové vedenie

Navrhovaná NN priama spojka
na kabelizované NN vedenie

Navrh. križovanie asf. cesty
riadeným pretláčaním
PE ∅200mm-VNK a NNK
PE ∅110mm-HDPE
Dĺžka trasy 22m

Existujúca
TS 0013-029

Navrh. križovanie asf. cesty
riadeným pretláčaním
3x PE ∅200mm-VNK

PE ∅110mm-HDPE
Dĺžka trasy 21,5m

Exist. SR skriňa

Navrhované NN káblové
vedenie napojiť do exist. SR

SO 02 - NN rozvody
Napojenie z PS03

2x NAYY-J 4x240mm2

Dĺžka 2x51m

Krajnica
cesty

Demontované VN
vzdušné vedenie s PB

DETAIL OSADENIA TS PS05     M1:250

Smer Gbely
Cesta č. III/1134

Demontované VN
vzdušné vedenie s PB

Prepoj na exist. NN vedenie
NAYY-J 4x240 dl.40m,

Osadiť obmedzovače prepätia

Demontované VN
vzdušné vedenie s PB

PS 05 - Navrh. kiosková TS, TS č.3
typ EH1, 1x 160kVA,
pozemok pod TS plocha 40,3m2

STL plynovod

11

Krajnica cesty

PS 04 - Navrh. kiosková TS, TS č.2
typ 2xEH6, 1x 160kVA,
pozemok pod TS plocha 47,5m2

5,2

1
2,
8

2

1
4,9

1

DETAIL OSADENIA TS PS02     M1:250

Navrhované prepojenie
na existujúce vzdušné vedenie

káblom 2xNAYY-J 4x95mm²
osadenie 3-VRIS1, NN obmedz. prep.

SO 02 - NN rozvody
Napojenie z 1-SR

NAYY-J 4x240mm2

Dĺžka 40m

PS 02 - Navrh. kiosková TS
TS 0013-015

typ EH6, 1x 100kVA,
pozemok pod TS plocha 25m2

Navrh. križovanie štrkovej cesty
riešiť ručným prekopaním

FXKV ∅160mm-NNK
Dĺžka trasy 5,5m

Navrh. 2-SR DIN00
2x400A/3x160A
Nové prepojenie na vzdušné vedenia
2xNAYY-J 4x95mm²

SO 01 - VN rozvody
od TS 0013-015 po TS č.1

3x NA2XS2Y 1x240mm2 + HDPE40
Dĺžka 475m

4,4
0,6

3,2

0,6

5,7

1,9

2,7

1

0,5

0,5

0,5

Navrh káblová
šachta KŠ1

pre novú
HDPE rúrku

Navrh káblová
šachta KŠ2
pre novú
HDPE rúrku

Navrh káblová
šachta KŠ7

pre novú
HDPE rúrku

Navrh káblová
šachta KŠ9
pre novú
HDPE rúrku

Železničný
 koridor

Gbely-Kút
y

2
2,70,5

5,7

1 3,2 1

5,2

13,7

Navrhovaná
koľajová dráha

15

3,1

SO 01 - VN rozvody
od SS č.1 po exist. TS

3x NA2XS2Y 1x95mm2 + HDPE40
Dĺžka 300m

Navrh káblová
šachta KŠ3

pre novú
HDPE rúrku

PS 03 - Navrh. kiosková spínacia stanica, SS č.1
typ skeletu HARAMIA EH6
pozemok pod SS plocha 30m2
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IS T-COM
vytýčený 05/2021

Exist.
IS T-COM
vytýčený 05/2021

Exist.
IS T-COM

vytýčený 05/2021
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