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Zmluva o pripojenizariadenia na výrobu elektriny do distľibučnej sústavy
spoločnosti Západos lovenská d istri bučná, a.s.

(d'alejlen ,,Zmluva")

Č ĺsb Zm l uv y : 23 t ft3a0 t ft27 -zoPz
ElC odovzdávacĺeho miesta: 24zsVYR0024316c

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

(d'alej len,, Prevádzkovatel'')

(d'alej len,,Žiadate!'';

a

Prevádzkovatel' distri bučnei s ústavy:
obchodné meno Západoslovenská distribučná, a,s
Právna forma: akcĺová spoločnosť
Sĺdlo: Čubnova 6, B16 47 Bratislava

Mestského súdu Bratĺslava lll Oddiel: Sa, VloŽka č.:3B79/B

Džitel' ia distribúciu elektrin 0 radom láciu odvetvĺ čĺslo: 2007E 0258

lÔo: 36 36'1 518
DIC: 2022189048
IC DPH: sK2022189048
Bankové sooienie: Tatra banka, a,s.

Císlo Účtu: 2626106826nfiA
IBAN sK591 1 0000000026261 06826
Zastúpený lno. Vladĺmĺr Beliš, vedúci správy energetických zriadenĺ Sever

lno. Filip Gális, asset manaŽér správy energetických zariadenĺ Sever

Žiadatel' o pr!poienie:

obec Boináobchodné meno/Meno, priezvisko, titul

obec, mesto (o,,m.úrad)Právna forma:

Boiná 201 956 01 BoináSidlo/Bydlisko
Štatistický registerReoistrácia:

Dŕiteľ povolenia na výrobu elektriny/potvrdenia o splnenĺoznamovacej povinnosti vydaného radom pre regul

odvetvĺčislo:
lOo/Dátum narodenia: 003ĺ0239
Dtc 2021315384
lČ DPH
Bankové spoienie
Čĺslo účtu

IBAN

Zastúpený Mgr' Jozef Stankovský PhD,
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L Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je

a) záväzok Prevádzkovateľa na základe Žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu eĺektriny do distribučnej
sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a,s. zo dňa 11,12.2023 (ďalej len ,,Žiadost' o
prĺpojenle') v súlade s podmienkami dohodnutýmĺ v tejto Zmluve zabezpečiť v distrĺbučnej sústave
Prevádzkovateľa (ďalej len ',distribučná sústava") pre prĺpojenie zariadenia na výrobu elektriny Žiadalel'a
uvedeného v tejto Zmluve (d'alej len ,,zariadenie na výrobu elektriny") do distribučnej sústavy za účelom
vyvedenia ĺnštalovaného elektrickeho výkonu zariadenia na výrobu elektriny maximálnu rezervovanÚ
kapacitu vo výške ĺ7 kW,

b) záväzok Prevádzkovateľa v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve pripojíť zariadenie na
výrobu elektriny do distribučnej sÚstavy,

c) záväzokŽiadatela riadne a včas splniť všetky povinnosti uvedené v tejto Zmluve,
d) stanovenie obchodných a technických podmienok pripojenia zarĺadenia na výrobu elekhiny do dĺstribučnej

sústavy,

e) vymedzenie vzájomnej spolupráce Prevádzkovateľa a Žiadateľa prĺ plnenĺ predmetu tejto Zmluvy.

ll. Špecifikácia pripojenia zariadenia na výrobu elektriny

2.1 Špecifikácĺa zariadenia na uýrobu elekkiny

a) ElC odovzdávacieho miesta: 24zzsv\R0024316c,
b) Adresa odovzdávacieho miesta: Bojná 201, 956 01 Bojná, parcelné čisla: KN-C 415, katastrálne územie:

Bojná'

c) Názov zariadenia na výrobu elektriny: FTVE 17 kW Bojná 201 Bojná, pripojenie k distribučnej sústave,
d) Celkový inštalovaný výkon: 17 kW.

2,2 Technické paramelre pripojenia

a) Prĺpojenie zariadenĺa na výrobu elektriny do distribučnej sÚstavy na napätbvej úrovni: NN,
b) Merania vyrobenejelektriny na napätbvej úrovni: NN'

l!l. Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenia

Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenia tvoria prĺlohu č. 1
tejto Zmluvy.

lV. Lehota na plnenie predmetu Zmluvy

4,1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pripojit'zariadenie na výrobu elektriny a elekhoenergetické zariadenia Žiadatel'a
do distribučnej sústavy do 5 pracovných dnĺ od splnenia obchodných a technických podmienok pripojenia'

4.2 Žiadateľ sa zaväzuje splniť technické podmienky pre Žiadateľa uvedené v článku lll. tejto Zmluvy a prílohe č' 1
tejto Zmluvy najneskÔr v lehote 12 mesiacov odo dňa podpisu návrhu tejto Zmluvy Prevádzkovateľom, Ak
Ziadatel' poruší povĺnnosť uvedenú v tomto odseku Zmluvy,je Prevádzkovatel' oprávnený od tejto Zmluvy
okamŽite odstúpiť.

V' Cena za pripojenie a spôsob jej úhrady

5' 1 Pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je bezplatne.

5'2 Žiadatel' podpisom tejto Zmluvy čestne vyhlasuje, Že zariadenie na výrobu elektriny je lokálnym zdrojom'

lĺĺlĺuva
ĺ
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5'3 Žiadateľje povinný najneskÔr v lehote 60 kalendárnych dnĺ odo dňa uvedenia zariadenia na výrobu elektriny do
prevádzky doručiť Pr:evádzkovateľovi potvrdenie Uradu pre reguláciu sietbvých odvelvĺ o výrobe elektriny
v lolĺálnom zdroji, vydané Žiadatelbvi pre zaĺiadenie na výrobu elektriny.

5.4 Ak sa čestne vyhlásenie Žiadateľa uvedené v článku V. ods' 5.2 tejto Zmluvy ukáŽe ako nepravdivé, je

Prevádzkovateľ oprávnený od tejto Zmluvy okamŽite odstúpiť'

Vl. Práva a povinnostizmluvných strán

6.1 Žiadateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky potrebné podklady týkajúce sa
elekhoenergetických zariadenĺ Žiadatel'a k umoŽneniu pripojenia zariadenia na výrobu elektriny do dislrĺbučnej

sÚstavy.

6,2 Žiadateľje povinný dodrŽiavať maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku l. tejto Zmluvy a túto hodnotu

neprekrďiť. Za piekročenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej článku l' tejto Zmluvy ie Žiadateľ
povinný uhradit'Prevádzkovatelbvi platbú podľa platneho cenového rozhodnutia Uradu pre reguláciu sieťových
odvetví, Zaplatenĺm platby za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity uvedenej článku l' tejto Zmluvy
níe je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá v dôsledku prekročenie maximálnej

rezervovanej kapacity uvedenej článku l' tejto Zmluvy Prevádzkovatel'ovivznikne'

6.3 Žiadatel'je povinný udžiavať zariadenie na výrobu elektriny a elekhoenergeticke zariadenia Žiadateľa v riadnom

technickom slave v súlade so všeobecnezáväznými právnymi predpismi, technickými normami, Technickými
podmienkamĺ a Prevádzkovým poriadkom tak, aby negatĺvne neovp|yvňovalo kvalitu elektriny V

distribučnej sústave'

6.4 Žiadatel' je na poŽiadanie Prevádzkovateľa povĺnný poskytnúť Prevádzkovateĺbvi technické údaje a správy
z odboľnei prehliadky a odbornej skúŠky zariadenĺa na výrobu elektriny a elektroenergetických zariadenĺ
Žiadateľa' V prĺpade ak Žiadatel' odmĺetne poskytnúť Prevádzkovateľovĺ technicke údaje a správy z odbornej
prehliadky a odbomej skúŠky elektroenergelických zariadenĺ Žĺadateľa, má sa za lo, Že elektroenergetĺcké
zariadenia Ziadateľa nevyhovujú podmienkam podl'a všeobecne závázných právnych predpisov, technických
noriem, technĺckým podmĺenok uvedených v tejto Zmluve, Technických podmienok a Prevádzkového poriadku

a Prevádzkovatel' je oprávnený odpojiť zariadenie na výrobu elektriny a/alebo elektroenergeticke zarĺadenia
Žaadatel: aod distríbučnej sústavy.

6.5 Žiadateľ je povĺnný zabezpečĺť, aby kvalĺta elektriny vyrábaná v zaľiadeni na výrobu elekkiny a dodávaná
elektroenergetickými zariadeniami Žiadateľa do dishibučnej sÚstavy zodpovedala podmienkam stanoveným

vŠeobecne záuäznými právnymi predpismĺ, technickými normami, Technickými podmienkamia Prevádzkovým
poriadkom.

6'6 Žiadatel'je povinný ihned' informovať Prevádzkovatel'a o kaŽdej skutočnosti, ktorá má vplyv na distribučnú

sústavu (napr,: zmena výkonu zariadenia na výrobu elektriny, automatiky, ukončenie alebo dlhodobé prerušenie

výroby elektriny),

6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktoných sú si vedome' ktoré majÚ

alebo môŽu mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy a/alebo ktore by mohli viesť ku škodám a vynaloŽia

maximálne úsilie k odvráteniu škody hľoziacej druhej zmluvnej strane.

6,8 Prevádzkovatel' je oprávnený odpojit' zariadenie na výrobu elekkiny a/alebo elektroenergeticke zariadenia
Žiadatel'a od distribučnej sústavy, ak zariadenie na rĺýrobu elektriny a/alebo elektroenergetické zariadenia
Žiadateľa nevyhovujÚ poŽiadavkám stanoveným všeobecne zäväznými právnymi predpismi, technickými
normami, technickými podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, Technickými podmienkami a Prevádzkovým
poriadkom,

6'9 Prevádzkovatel' sa zauäzuje pre Žiadatel'a v odovzdávacom mieste uvedenom v článku ll. tejto Zmluvy

/
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rezervovať maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenÚ včlánku l. ods, 1,'t pĺsm. a) tejto Zmluvy počas 12
mesiacov odo dňa podpisu návrhu tejto Zmluvy Prevádzkovatelbm' Ak v lehote 12 mesiacov odo dňa podpisu
návrhu tejto Zmluvy Prevádzkovatebm Žiadatel'nesplní technĺcké podmienky pre Žiadateľa uvedené v článku
lll. tejto Zmluvy a prílohe č. 1 tejto Zmluvy, má Prevádzkovatel'právo od tejto Zmluvy okamŽite odstÚpiť.

Vll. Platnost'Zmluvy

7.1 Lehota na prijatie návrhu tejto _Zmluvy Žiadatelbm je 12 mesiacov odo dňa jeho podpisania Prevádzkovatel'om.
Návrh tejto Zmluvy podpisaný Žiadateľom musĺ byt'v uvedenej lehote doručený Prevádzkovatelbvi, Uplynutím
tejto lehoty návrh na uzatvorenie tejto Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ nĺm nie je viazaný. V prĺpade
akýchkol'vek zmien prĺpadne doplnenĺ návrhu tejto Zmluvy zo strany Žiadatel'a, na ktorých sa zmluvné strany
nedohodli, sa takto upravený návrh bude povaŽovať zanový návrh, ktoým Prevádzkovateľ nebude uiazaný'

7,2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

7.3 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitÚ.

7.4 Platnosť tejto Zmluvy zanĺká:

a) pĺsomnou dohodou zmluvných strán,

b) odstúpenĺm od Zmluvy,

c) dňom ukončenia platnosti zmluvy pristupe do dĺstribučnej sústavy a distribúcii elektriny uzatvorenej medzi
zmluvnými stranami pre odovzdávacie miesto uvedené v článku ll. tejto Zmluvy'

7.5 Prevádzkovatel'má právo okamŽite odstúpiť od tejto Zmluvy:

a) podl'a článku lV. ods. 4.2 tejto Zmluvy,

b) podl'a článku V. ods. 5.4 tejto Zmluvy,

c) podľa článku Vl. ods. 6.9 tejto Zmluvy,

d) ak Žiadateľ porušĺ ktorúkol'vek inú povinnosť uvedenÚ v tejto Zmluve a k náprave nedôjde napriek písomnej
výzve Prevádzkovatel'a,

e) ak Žiadatel'zariadenĺm na výrobu elektriny a/alebo elektroenergetickými zariadeniami Žiadateľa dodáva
elekhinu do distribučnej sústavy bez uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny a bez vlastnej alebo
prenesenej zodpovednosti Ziadateľa za odchýlku.

7.6 Žiadatel' má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Prevádzkovateľ porušĺ ktorukol'vek povinnost' uvedenú v tejto
Zmluve a k náprave nedÔjde ani v lehote určenej Žiadateľom v pĺsomnej výzve ŽÍadateľa, ktorá nesmie byť
kratšia ako 30 kalendárnych dni.

7,7 V prípade zániku Zmluvy odstÚpenĺm Zmluva zaniká dňom doručenia pisomného prejavu vÔle odstupujÚcej
zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V prĺpade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán
Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode zmluvných strán'

7,8 V prĺpade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa
účinnosti odstúpenia' Zmluvné strany sú povínné vyrovnat' všetky pohľadávky a zäuäzky vzniknuté do dňa
účinnosti odstúpenia od Zmluvy. S výnimkou prĺpadov, kedy k odstúpeniu od tejto Zmluvy dÔjde po pripojenĺ

zariadenia na výrobu elektriny a/alebo elektroenergetických zariadenl Žiadateľa do distribučnej sústavy, je

Žiadateľ povinný Prevádzkovateľovi uhradiť vŠetky náklady Prevádzkovatel'a vynaloŽené Prevádzkovatelbm
v súvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy do dňa Účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

7,9 Odstúpenĺe od Zm|uvy alebo jej ukončenie iným spôsobom, sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov
vyplývajúcich z porušenia Zmluvy vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvných ustanovenĺ týkajúcich sa
vol'by práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovenĺ, ktoré podl'a Zmluvy alebo
vzhladom na svoju povahu majú trvat'aj po ukončeníZmluvy.
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7 '10 V prlpade ukončenia Zmluvy po prĺpojení zariadenia na výrobu elektríny alalebo elektroenergetických zarĺadenĺ
Žiadateľa do distribuČnej sústavy je Žiadatel'povinný umoŽniť Prevádzkovateľovi_vykonať vŠetky Úkony
súvisiace s odpojenĺm zariadenia na výrobu elektriny a elektroenergetických zariadenĺ Ziadatelaod distribučnej
sústavy, vrátane odobratia určeného meradla a zariadenia na prenos informáciĺo nameraných údajoch'

Vll!. Záveľečné ustanovenia

8.1 Návrh tejto Zmluvy podpísaný Prevádzkovateľom predstavuje kladné stanovisko Prevádzkovatel'a
k rezervovanej kapacite na pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy podl'a $ 4b ods, 5
zákona č. 309/2009 Z, z, o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o
zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znenĺ neskoršĺch predpisov. Zariadenie na výrobu elektriny je moŽné
pripojiť do distribučnej sústavy aŽ po uzatvorenĺ tejto Zmluvy a splnenl všetkých povinnostĺ uvedených v tejto

Zmluve,

8,2 Zmluvne strany sa dohodli, Že prĺpadne spory budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán, v pripade

riešenia sporov sÚdnou cestou budú tieto rĺešené príslušným súdom Slovenskej republiky podl'a platných

právnych predpisov. Žiadatel', ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom r,' 39112015z,
z. o alternatĺvnom riešenĺ spotrebitelských sporov právo obrátiť sa na prĺsluŠný subjekt alternatĺvneho riešenia
sp0rov.

8,3 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných

strán.

B.4 Túto Zmluvu moŽno zrušĺť iba pĺsomne; tým nie sú dotknuté ustanovenĺa tejto Zmluvy, podl'a.ktoých táto Zmluva
zanikä na základe dohodnutých právnych skutočností, Zmluvu moŽno meniť alebo doplňať len pĺsomnými

vzostupne čislovanýmidodatkami podpĺsanými oprávnenýmizástupcamioboch zmluvných strán.

8.5 Zmena ĺdentifikačných Údajov zmluvných strán, ako ajčisla účtu, zmena útvaru zodpovedného za uzatvorenie

a plnenĺe Zmluvy, zmena doručovacejadresy alebo zmena kontaktných osÔb sa nebudÚ povaŽovat'zazmeny
vyŽadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá takouto zmenou je povinná zmeny týchto

údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr vŠak do 15 kalendárnych

dní od zmeny prĺslušných údajov. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti je na tarchu povinnej zmluvnej

strany, Zmluvné strany sa zaväzujÚ poskytovať sí včas všetky informácie, ktoré by mohli mat'vplyv na plnenie

podl'a Zmluvy.

8'6 Všetky podania zmluvných strán, ktoré sa majú podľa Zmluvy urobiť pĺsomne, sa budú povaŽovať za riadne
podané, ak budú doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo poŠtou na adresu zmluvnej strany uvedenÚ v

Zmluve alebo pĺsomne oznámenú druhej zmluvnej strane' Zmluvné shany sa dohodli, Že pĺsomné podania

zmluvných strán sa povaŽujú za doručene druhej zmluvnej strane dňom prevzatia zásielky alebo dňom jej

uloŽenia na pošte, aj ked'sa druhá zmluvná shana o uloŽenĺ zásielky nedozvedela, alebo dňom odmietnutia
prevzatia zásielky.

B'7 Žiadatel' nie je oprávnený postÚpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy ako celok
alebo ich časť bez predchádzajÚceho písomného súhlasu Prevádzkovatel'a'

8.8 Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné, Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie
Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútitel'né najmä ale nie len v dÔsledku zmeny platných právnych

predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynÚtitel'nost'ostatných ustanovenĺ Zmluvy a zmluvné strany sa
zauäzujÚ rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté

ustanovenia novými, určenými právnou úpravou, resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery
zmluvných strán obsĺahnuté v pÔvodných ustanoveniach,

8'9 Zmluvné strany sa dohodli, Že pre doručovanie písomnostĺ Žĺadatelbvi sa pouŽije adresa Žiadatel'a, ktorá je

uvedená v záhlaví tejto Zmluvy,
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Zmluva

Zmluvné strany sa dohodli, Že pre doručovanie písomnostĺ Prevádzkovateľovi sa pouŽije nasledovná adresa:
Západoslovenská distribučná, a,s.
P. 0. Box 292
810 00 Bratislava 1

8' í 0 Zmluva je vyhotoven ä uo 2 vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom kaŽdá zo zmluvných strán dostane
po jednom vyhotovenĺ.

8.í1 Zmluvné strany sa dohodli, Že právne vzt'ahy medzi Prevádzkovateľom aŽiadateľom, ktoré nie sÚ upravené
v tejto Zmluve sa riadia prĺslušnými ustanoveniami obchodného zákonnĺka a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, technickými podmĺenkami Prevádzkovatel'a (v tejto Zmluve len ,,Technické
podmienky"), prevádzkovým poriadkom Prevádzkovateľa (v tejto zmĺuve len "Prevádzkový 

poriadok'') a
Procesom pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k dĺstribučnej sústave Západoslovenská distribučná, a.s,
(d'alej len ,,Proces pripojenia")' Technické podmienky, Prevádzkový poriadok a Proces pripojenia sú
uverejnené na internetovej shánke Pľevádzkovateľa www.zsdis,sk' Žiadatel'podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje,
Že sa s Technickými podmienkami, Prevádzkovým poriadkom a Procesom pripojenia riadne oboznámil'
Prevádzkovatel' je oprávnený Technické podmienky, Prevádzkový poriadok a Proces pripojenia jednostranne
meniť, pričom pre Ziadateľa je vŽdy zäväzné aktuálne znenie Technických podmienok, Prevádzkového poriadku
a Procesu pripojenia.

812 Uzatvorenĺm tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o prĺpojenĺ zariadenia na výrobu elektriny
s totoŽným odovzdávacĺm miestom podľa článku ll' tejto Zmluvy.

8.í3 Príloha č, 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy,

8.14 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sa s textom tejto Zmluvy riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia,
Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dÔkaz čoho ju oprávnené osoby
obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpĺsmi.

ZaPrevádzkovatel'a: za Žiadatel'a:

IV Partizánskom 15,12'2023 lv accJÉs J'. ĺ. l.o
Miesto Dňa Miesto Dňa
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lng' Vladimir BeliŠ
vedúci správy energetických
zariadenĺ Sever

Meno, priezvisko a funkcia Podpis

lng, Filip Gális
asset maneŽér správy

zariadenĺ

Meno, priezvisko a funkcia Podpis

Mgr' Jozef Stankovský PhD, 
l

Meno, priezvisko a funkcia

ĺt-

PodpĺsL/
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Pľíloha č. 1 zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektľiny
do distri bučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a's.

Č ĺďo Zm lu v y : 23 ĺ 1 8300 t 1 827 -zaPz
ElC odovzdávacieho miesta: 24zsVYR0024316c
Technické podmienky pripojenia a ostatné dojednania zmluvných strán týkajúce sa pripojenia:

1. Technické podmienky pre PrevádzkovateI'a

1'1. Prevádzkovatel'zabezpečĺ maximálnu rezervovanú kapacitu uvedenú v článku l, tejto Zmluvy pre prĺpojenie

zariadenia na výrobu elektriny a elektroenergetických zariadenĺ Žiadateľa do napätbvej sústavy VN cez
exĺstujúce miesto spotreby č.3104151í42 napojené proskednĺctvom káblových NN koncoviek pripojené na
poistkové spodky vývodu číslo 6 v NN rozvádzači transformačnej stanice číslo 0006-011.

1.2. Za účelom splnenia povinnostĺ Prevádzkovatel'a podľa tejto Zmluvy nie je pohebné zo strany Prevádzkovatel'a
vybudovať Žiadne elektroenergetické zariadenia alebo iné stavby alebo zariadenia' Prevádzkovatel' splnĺ
povinnosti Prevádzkovateľa podľa tejto Zmluvy prostrednĺctvom existujúcich elektroenergetických zariadenĺ
Prevádzkovatel'a (ďalej len,,elektroenergetické zariadenia Prevádzkovatel'a"),

1.3, Kontaktné osoby Prevádzkovateľa:
- vo veciach technických: lng. Filĺp Gális, telefÓn: 038 746 3008, email: odberatel@zsdis.sk.

2, Deliace miesto

2,1 Deliacim miestom medzi elektroenergetickými zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými
zariadeniami Žiadateľa budú káblové NN koncovky pripojené na poĺstkové spodky vývodu čĺslo 6 v NN
rozv ádzači tran sfo rmačnej sta n ice čĺs lo 0006-0 1 1 .

3. Technické podmienky pre Žiadatel'a
3,1. Ziadatel' sa zaväzqe vybudovať na vlastné náklady elektroenergetické zariadenia (ďalej len

,,elektroenergetické zariaden la Ziadatel'a") v n asledovnom rozsah u :

- zariadenie na výrobu elekhiny vyuŽívajúce ako zdrojs]nečnú energiu s nasledovnými meničmĺ/striedačmĺ,
- striedač - í ks - typ: Huawei - sUN2000-17KTL-M2 - výkon: 17 kw,_ príslušné rozvody a technológiu spolu s ochranami'
3.2. Vyvedenie výkonu zo zarÍadenia na výrobu elekkiny do distribučnej sústavy musĺ byt'rozdelené rovnomerne do

fäzy L|, L2 a L3.

3,3. Hlavné rozpojovacie miesto (d'alejlen,,HRM') bude vypĺnač umiestnený v technologickom rozvádzačiŽiadatel:a
dimenzovaný minimálne na menovitÚ hodnotu vypĺnacieho výkonu zariadenia na výrobu elektriny, ktor'ý odopína
celÚ výrobnú čast'naraz od distribučnej sústavy (jedným spÍnacĺm prukom sa musí odpojĺt'celé zariadenie na
výrobu elektriny od distribučnejsústavy, všetky generátory naraz). Po vypnutĺ HRM by mala vlastná spotreba
zariadenia na výrobu elektriny ostať pod napätĺm.

3.4. HRM musĺ byť vypínané ochranou a po vypnuti (akýmkoľvek povelom, ochranou a i') sa musĺ zablokovať jeho

zapnutie. Zapnutie HRM musí byť blokované do doby, pokial'nie je vo fázach, do ktoých je vyvedený výkon,
napätĺe a kekvencia v rozsahu uvedenom v prĺslušnej technickej norme a musĺ byť v súlade s Technickými
podmienkamĺ. Opätovne prĺpojenie Zariadenia na výrobu elekkiny do distribučnej sústavy je moŽne najskÔr po

up|ynutí 300 _ 900 sekÚnd od obnovenia napätia v distribučnej sústave.
3.5. Prĺpojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je moŽné uskutočniť len v prĺpade, Že budú

splnené synchronizačné podmienky'
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3.6. Pri strale napätia v dishibučnej sústave musĺ byť zaistené automaticke odpojenĺe zariadenia na výrobu elektriny
od distribučnej sÚstavy a automatické blokovanie protĺzapnutĺu. lmpulz pre odpojeníe sa zrealizuje vyvedením
zo samostatnejochrany, ktorá musĺ byť nezávislá na centrálnom riadiacom systéme chodu výrobnĺ zariadenia
na výrobu elektriny,

3,7. Prevádzka zarĺadenia na výrobu elektriny musĺ byt'v súlade s platnými Technickými podmienkamĺ a napätie na
deliacom mieste medzi elektroenergetickýmĺ zariadeniami Prevádzkovateľa a elektroenergetickými
zariadeniami Žiadateľa nesmie prekročiť Un podl'a platných Technických podmienok ani v prĺpadoch
poruchových stavov v distribučnej sústave alebo zariadenia na výrobu elektriny'

3.8, Spätne vplyvy zariadenia na výrobu elektriny na dĺstribučnú sústavu musia byť v medziach stanovených podl'a
platných Technických podmienok,

3'9. Ziadateľ je povinný prevádzkovať zariadenĺe na výrobu elektrĺny tak, aby v pripade pretoku činného výkonu do
dishibučnej sústavy v mieste faktuľačného merania dodžal hodnotu účinnĺka cos q v intervale 0,95 ind aŽ 1

(odber jaloveho výkonu [MVAr]z dĺstribučnej sústavy pridodávke činného výkonu [MW] do dĺstribučnej sústavy)
s poŽadovanou nastavenou hodnotou COs ĺp = Q,97,

3.10' Ziadateľ je povinný zabezpečiť ochranu technologických zariadenĺ zariadenia na výrobu eĺektriny tak, aby
spĺnanie, kolísanie napätĺa a krátkodobé prerušenia napätĺ v distribučnej sústave nespôsobovali škody na
zariadeniach zariadenia na výrobu elektriny,

3.11. Žiadatel' je povinný riešenia návrhu ochrán spracovat' v zmysle platných Technických podmienok a technických
noriem STN a lEC. Ochrany musia byt'nezávislé od riadiaceho systému zariadenia na výrobu elektriny' ochrana
pÔsobiaca na HRM musí byť nastavená v zmysle Technických podmienok zverejnených na webovom sídle
Prevádzkovatel'a.

3,12. Realizačná projektová dokumentácia pre elektroenergetické zariadenia Žiadateľa musĺ obsahovať konkrétne
typy elekhických ochrán, ich výrobcu, funkcie ochrán, zapojenie, rozsahy moŽného nastavenia a časové
oneskorenia, navrhované nastavenie parametrov pre frekvenciu, napätie, vektorový skok a spätnú wattovú
ochranu,

3.13, Meracia sÚprava pre prĺame meranie činného odberu a dodávky, ako i meranie jalovej dodávky a odberu musí
byť osadená v plastovej USM skrinke' V prĺpade poloprĺameho / nepriameho merania je Ziadatd' povinný
inštalovat'ociachované meracie transíormátory triedy presnosti 0,5S. Meracie kansformátory sú vo vlastníctve
Žiadateľa. Meracie transformátory musia byľ ešte [red montáŽou overené a opatrené overovacou značkou.
Platnosť oveľenia nesmie byľ staľšia ako rok' Kópĺe skúšobných protokolov je Žiadatel' povínný odovzdať
Prevádzkovatel'ovi pred montáŽou prlstrojov. oľĺginály protokolov archĺvuje Žiadatel', K fakturačnému 4_

kvadrantnému elektromeru musĺ byť pripojený extemý modem GPRS, skúŠobná svorkovnica, 3-fázový 6

A plombovatel'ný istič. Umiestnenie elektromera a ostatných prĺstrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich
montáŽe a zapojenia musĺ byť v sÚlade s platným interným predpisom Prevádzkovatel'a ,,Pravidlá pre
prevádzkovanie a montáŽ merania elektrickej energie" ktoý je dostupný na internetovej stránke
Prevádzkovatel'a www.zsdĺs.sk. Žiadateľ ie povinný elektromer umiestniť do celoplastovej skrine USM z dÔvodu

bezdrÔtovej komun ikácie s od počtovou cenhálou Prevádzkovateľa.
3.14, Ziadatel' je povinný zabezpečiľ PrevádzkovatelbvinepretrŽitý vol'ný prĺstup k meracĺm zariadeniam za účelom

odpočtu, opráv, výmeny a kontroly meradiel'
3.15' Ziadateľje povĺnný vpripade potreby vykonania zásahu do jeho elektrickej inštalácie, vprípade ktorého je

pohebne odplombovanie plomb Prevádzkovatel'a, takýto zásah vopred oznámiť Prevádzkovatelbvi a poŽiadať

ho o odplombovanie, a to na telefónnom čísle 0850 333 999.
3.16. Pred uvedenĺm zariadenia na.výrobu elektriny do prevádzky musi Prevádzkovatel'pĺsomne potvrdiť, Že

elektroenergetické zariadenia Ziadatel'a boli zrealizovaná podl'a platných technických noriem, Technických
podmienok a na základe schválenej a odsúhlasenej projektovej dokumentäcie.

3,17. Pred pripojenĺm zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy je Ziadatel'povinný predloŽiť

Prevádzkovatelbvidoklady o zaistenĺ bezpečnej prevádzky technického zariadenia v zmysle Vyhlášky MPSVR
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SR č. 508/2009 Z. z., S 8 Podrobnosti na zaĺstenie bezpečnosti a ochrany zdĺavia pri práci pri prevádzke
technického zariadenĺa a $ 9 Kontrola stavu bezpečností technického zariadenĺa.

3.1B. Pred pripojenĺm zariadenia na výrobu elektriny do diskibučnej sústavy a následne vŽdy na vyŽiadanie
Prevádzkovateĺ'a je Žiadatel' povinný predloŽiť Prevádzkovateľovi doklady o zabezpečenĺ prevádzkovania a
údžby pripojených elektroenergetických zariadeni Žiadatel'a v technicky zodpovedajÚcom stave'

3'19, Ziadatel' sa zavázuie, Že pri projektovej prĺprave a realizáciĺ prĺpojenia zariadenia na výrobu elektriny bude
postupovat' v sÚlade s procesom pripojenĺa zariadenia na výrobu elektriny uvedenom na internetovej stránke
Prevádzkovateľa www, zsdis'sk'

3'20, Odber elektriny dodanej Zariadenĺm Žiadatel'a do Distribučnej sije Žĺadatel'povinný písomne zmluvne dohodnút'
samostatne s prĺslušným účastnĺkom hhu s elekhinou'

3.21 Po splneni vŠetkých obchodných a technických podmienok pripojenia je Žiadatel' povinný zvolať záverečné
preberacie konanie za účasti všetkých zainteresovaných Účastnĺkov výstavby zariadenia na výrobu elektriny
a elektroenergetických zariadenĺ Žiadatel'a a zástupcov Prevádzkovatel'a.

3.22 Po uvedenĺzariadenia na výrobu elektriny do prevádzky má Prevádzkovateľ právo uskutočniť kontrolné meranĺa
spätného vplyvu zariadenia na výrobu elektriny na kvalitu elektriny dodávanej do dishibučnej sústavy,
Prevádzkovatel' uskutočnĺ meranie na deliacom mieste analyzátorom tr. A v dvoch po sebe nasledujÚcich
týŽdňoch v rozsahu nepretrŽitých 'l4 kalendárnych dní. V prĺpade zlstenia neŽiaducich vplyvov alebo odchýlky
od Technických podmĺenok je ich Žiadatel' povinný na svoje náklady ihneď odstrániť, alebo odpojiť zaľiadenia
na výrobu elektriny od distribučnejsÚstavy do odstránenia zĺstených nedostatkov'

3,23 Ziadatel' je povinný zabezpečiť, aby elektroenergetické zariadenie Ziadatel'a splňalipočas ich prevádzky
poŽiadavky' stanovené v platných Technĺckých podmienkach, vrátane podmienok stanovených v Nariadenĺ
komisie (EU) 2016/631, ktoným sa stanovuje sietbvý predpis pre poŽiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do
elektrizačnej sústavy (Network Code for Requirements for Grid Connection applĺcable to all Generators).

3.24 Ak dÔjde k uskutočnôniu výjazdu Prevádzkovatel'a za účelom vykonania piipojenia Žiadatel'a do dĺstiibučnej
sústavy vyvolaného Žiadatel'om a Prevádzkovatel' pripojenie a Úkony s tým spojené nevykoná z dÔvodov na
strane Ziadalel'a,je Prevádzkovatel'oprávnený fakturovať Ziadatelbvi poplatok za zbytočne uskutočnený uýjazd
podl'a cennĺka sluŽĺeb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a's, (Cenník služieb PDS).

3.25 Kontaktné osoby Žiadateĺ'a:
- vo veciach technických: Mgr' Jozef Stankovský PhD., tel.: +421 911 231 924, maiĺ: starosta@bojna'sk,
- vo veciach zmluvných: Mgr, Jozef Stankovský PhD., tel.: +421 911 231924, mail: starosta@bojna,sk

Dohodnutý rozsah spolupráce

1. Žiadatel'sa zaväzuje vypracovat' realizačnú projektovú dokumentáciu elektroenergetických zariadenĺ Žiadatel'a
a v termĺne do 15'10'2024 ju doručiť Prevádzkovateľovi v jednom !ľhotovenĺ v papierovej podobe a v jednom

vyhotoveni veĺektronickej podobe vo formáte (doc/pdf)' Zäuäzok Ziadateľa vypracovat'realizačnú projektovú

dokumentáciu elektroenergetických zaríadenĺ Žĺadateľa sa povaŽuje za splnený aŽ dňom jej písomneho
schválen ia Prevádzkovateľom.
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